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                                                                                                                                                                                                                                          tempo  

                                                                                                                                                                   

                                                           t1 ?                                                           t2 = 25 minuti                             
 

   

                                                                                                                                                                                                        t3 =8/10 minuti 

TAV.6 
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GPL 

Bifasico 
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liquida 

Pool Flash 

(evaporazione) 

Nube 

densa 

Flashfire Poolfire Bleve Fireball 

Jet Jetfire 

Innesco 

? 
Arrivo VV.F 

ALBERO DEGLI EVENTI 
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RILASCIO GPL 
(FATTORI CAUSALI) 

 

GAS GPL 

AUTOCISTERNA 

(impianto travaso) 

OPERAZIONI 

TRAVASO 

SERBATOIO 

INTERRATO 

FATTORI CAUSALI 
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 TAV.29 

RILASCIO 
(fuori controllo di 

rilevante portata) 

 

Creazione sorgente rilascio per collasso 

endogeno impianto travaso 

1 

 

Gestione emergenza  del rilascio,  

inefficace 

2 

Deviazioni  

STRUTTURALI 

3 

Deviazioni di 

MANOVRA 

5 

Dispositivi di 

protezione attiva 

inefficaci 

6 

Errore umano 

(azioni operatore erronee 

e/o inefficaci) 

7 

Insufficiente 

attenzione 

Insufficiente 

formazione 

Insufficiente 

esperienza A D C 

Deviazioni 

MANUTENTIVE 

4 

B 


